
Volum d'entrada

Observacions:
[AP] Aigua produïda: 90.296 m3

[AI] Aigua importada: m3

Consum autoritzat

Observacions:
[AE] Aigua exportada: 0 m3

[CAFM] Consum facturat i mesurat: 41.626 m3

[CAFNM] Consum facturat i no mesurat: 0 m3

[CANFM] Consum no facturat i mesurat: 0 m3

[CANFNM] Consum no facturat i no mesurat: m3

48.670
Pèrdues aparents o comercials

Observacions:
[CNA] Consum no autoritzat: 0 m3

[EC] Error dels comptadors: 0 m3

Pèrdues reals (només per a balanç hídric "Anàlisi per components")

 la suma no coincideix amb les pèrdues reals calculades pel mètode descendent Observacions:
[FCT] Fuites en conduccions de transport: m3

[FCD] Fuites en conduccions de distribució: m3

[FD] Fuites en dipòsits d' emmagatzematge: m3

[FE] Fuites en escomeses: m3



Dades del servei d'abastament

Observacions:
[LR] Longitud de la xarxa: 16 km

[EM] Edat mitjana de les canonades 30 anys

(*) Respecte a la longitud total de la xarxa

Observacions:
[NA] Nombre d'escomeses: 790 nre.
[LA] Longitud mitjana per escomesa: 1,0 m
[PMF] Pressió mitjana de funcionament: 3 mca
[PMG] Pressió mínima garantida: 2 mca
[AR] Nombre d'avaries a la xarxa: 15 nre.
[AA] Nombre d' avaries en escomeses: 5 nre.
[CR] Reparacions per control actiu de fuites: 0 nre.



Indicador per a la gestió de la pressió

ID Criteri

p1.1

p1.2

p1.3

p1.4

p1.5

p1.6

Pregunta

Es modula la pressió a la xarxa depenent de l'hora del dia / cabal injectat / pressió en punts crítics de la xarxa?

Existeixen zones de pressió diferenciades i separades hidràulicament per poder limitar les pressions màximes?

Es disposa de mitjans tècnics per limitar automàticament les pressions màximes per sota d'un 30% la pressió màxima de 
subministrament?

Es monitoritza amb una periodicitat horària les pressions màximes en punts de la xarxa crítics i es guarda registre dels 
valors?

El rang de variació de la pressió màxima diària a les diferents zones de pressió a la xarxa és inferior a 30 mca?

Es pot afirmar que la pressió en el servei d'abastament no pot excedir en cap moment un 30% la pressió màxima de 
subministrament?











Margen: Marge: 

Margen (±)Marge (±)



Escollir opció:
Estimat

0

0
Escollir opció: 0

Estimat
2.498 Estimat

Validació de 
dades final

Restaurar 
formulari



Material Percentatge (*) Edat mitjana Observacions
Fosa dúctil
Fosa gris

Fibrociment
Formigó
Polietilè 76,2%

Policlorur de vinil 
(PVC)

22,2%

Plàstic reforçat 
amb fibra de 

vidre

Ferro
Ferro galvanitzat

Acer
Altres 1,5%

100,0%



Resposta Observacions:

Sí

Sí

No

No

Sí

No


