INFORME D'ASSAIG
Identificacio del Client

LABORATORI ROISER, S.L.

Av. de la Noguera, 8 25200 CERVERA
TIno. 973 53 44 24 laboratoriroiser@laboratoriroiser.es www.laboratoriroiser.es

Reconegut per la Generalitat de Catalunya al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya Nam.

Numero d'informe: R/2025 06847

Nom

Telefon 977127019

GEST. INTE. D'AIGUES DE CATALUNYA SA

Direcci6
Cr. Muralla del Carme, 22-24 3r. la.
08241 Manresa (LLEIDA)

Identificacié de la Mostra

Tipus de mostra **Ajgua de consum huma Data Presa Mostra **12/11/2025
Recollida Per Tecnic intermediari Data Recepcio 12/11/2025
Procediment Mostreig **Teécnic intermediari Data Inici Analisi 12/11/2025

Motiu de control **Comprovacio per al client Data Final Analisi 24/11/2025

Envas **Veure Observacions Data Emissio Informe  54/11/2025
Conservaci6 Laboratori Refrigerada

Referéncia Laboratori R/ 9956

Referéncia Mostra *PJCCUTR1652CU12025110

Referéncia mostra **115751 - ESCOLA BRESSOL L'ESTEL

Referéncia mostra *AVDA. ESPANYA, 7 (BAIXOS)

Descripcio laboratori Liquid transparent en envas de plastic
| FISICOQUIMIC |
Determinaci6 Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa
* Color 5mg/l Pt/Co <=15mg/IP/Co PNT003Q index Pt/Co
| MICROBIOLOGIC |
Determinaci6 Resultat Valor Parameétric P.N.T. Metodologia Incertesa
. , . . UNE-EN ISO

Recompte d'Escherichia coli 0 ufc/100m| 0 ufc/100 mi 9308/1:2014
| FISICOQUIMIC |
Determinacié Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa

pH 7,8 unitats pH | 6,5 -9,5 unitats pH PNT006 Q  Potenciometria

<=4,0U.N.F Enla
xarxa de distribucioé ;
Terbolesa <0,24 U.N.F. i/o diposit de PNT 095 Q Nefelometria
distribucio
MICROBIOLOGIC

Determinaci6 Resultat Valor Parameétric P.N.T. Metodologia Incertesa
. Recompte de Bacteries aerobies _ UNE-EN ISO

totals a 22 °C 0 ufc/ml <= 1,0E+2 ufc/ml 6222:1999

Laboratori Roiser, S.L. esta adequada al reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la llei Organica 03/2018 de 5 de desembre.
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FISICOQUIMIC

Determinaci6 Resultat Valor Parametric P.N.T. Metodologia Incertesa

Conductivitat 330psicm | <= 2500 ng/ cMa20 oy\roosqQ  Electrometria

Plom <0,50 g/l <=10 pg/l PNT 087 Q ICP-MS
* Clor residual lliure in situ 0,4 mg/l <=1,0 mg/l Colorimetria

Coure <0,010 mg/I <= 2,0 mg/l PNT 087 Q ICP-MS

Crom <0,50 pg/l <= 50 pgfl PNT 087 Q ICP-MS

Niquel <2,5 pg/l <= 20 ug/l PNT 087 Q ICP-MS

Laboratori Roiser, S.L. esta adequada al reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la llei Organica 03/2018 de 5 de desembre.
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*Qbservacions

Servei prestat mitjangant l'intermediari: Diputacio de Lleida.

Es mesura el clor/brom abans de fer I'assaig per comprovar que el tiosulfat I'na eliminat completament. En cas que la mostra contingui un biocida
diferent dels esmentats anteriorment, els resultats es poden veure afectats si aquest biocida no ha estat neutralitzat.

2 envasos: 500 ml d'envas de plastic esteril amb tiosulfat al 3% Dep. Microbiologia i 500 ml d'envas de plastic Dep. Quimica.

Legislacid
Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s"estableixen els criteris técnic-sanitaris de la qualitat de I"aigua de consum, el seu control i
subministrament.

- Els resultats continguts en el present informe es refereixen Gnicament a la mostra assajada.

- Aquest informe d'assaig no podra ser reproduit de manera total o parcial sense l'autoritzaci6 per escrit d'aquest laboratori.

- La incertesa esta calculada amb un factor k=2, que correspon a un interval de confianca del 95%.

- Els parametres marcats en vermell i amb el simbol # davant, incompleixen els valors de referéncia o valors parametrics. Si el
resultat d'un parametre no incompleix en principi els valors de referéncia o valors parametrics perd sumant-li o restant-li la incertesa
els incompleix, es considera que aquest parametre incompleix aquests valors. Per als parametres que no estan en vermell ni amb el
simbol # davant, el risc de falsa acceptacio és igual o inferior al 2%.

- La informacié de Il'apartat "ldentificacié de la Mostra" ha estat aportada pel laboratori, excepte la informacié assenyalada amb el
doble asterisc ** que ha estat aportada pel client, per la qual cosa el laboratori es descarrega de tota responsabilitat. Aixi mateix
aquesta informacié no queda amparada per I'acreditacié d'ENAC.
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