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IDENTIFICACIO DEL CLIENT

Empresa GIACSA Telefon 617017188
Poblacio Fax
Direccio Provincia
IDENTIFICACIO DE LA MOSTRA (PEL CLIENT) DADES DE CONTROL
Tipus de Mostra Aigua de consum. Data de Recepcio 18/12/2025
Municipi Tremp Data inici d'analisi 18/12/2025
Punt presa mostra XARXA DISTRIBUCIO / PUIGVERD (TREMP) Data final d'analisi 22/12/2025
Punt presa mostra FONT PUBLICA Codi mostra E1-25-015919 PJPUIGV2253CA12025121
Origen de l'aigua Codi LIMS 1753875
Data del mostreig 17/12/2025 Tipus d'analisi Caracteritzacio de les aigiies
Recollida per Diputacié de Lleida
PM SINAC XARXA DISTRIBUCIO / PUIGVERD (TREMP) Mostra Rebuda Mostra Il'quida en diversos
- 93623 envasos

DADES ANALITIQUES APORTADES PEL CLIENT

* Clor residual lliure mg/|
RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG
Caracterizacio de les aigiies Incertesa Valor Paramétric RD
Expandida 3/2023 (1)

Parametres Métode Unitats Resultat (K=2) Min. Max.

Calci PNT-ag-E1-ICP_MA (2) mg/l 191 +32

Duresa PNT-ag-E1-ICP_MA (2) mg/l CaCO3 811

Magnesi PNT-ag-E1-ICP_MA (2) mg/ 81 +13

Potassi PNT-ag-E1-ICP_MA (2) mgll 4,69 +0,96

OBSERVACIONS

Servei prestat a través de la Diputacio de Lleida.

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.

- Els resultats d'aquest informe només corresponen a la mostra tal com és rebuda al laboratori.

- Les incerteses dels parametres acreditats no expressades a l'informe estan calculades i a disposicié del client.

- La reproduccié parcial d'aquest informe no esta permesa sense l'autorizacié per escrit d'aquest laboratori.

- El laboratori no es fa responsable de les dades aportades pel client, quedant fora de I'abast d'acreditacio.

- El Sistema de Gestié de Qualitat d'aqualia, implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, esta
certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestio Mediambiental d'aqualia esta certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- (1) Per al parametre terbolesa a ETAP/Diposit de Capgalera aquest valor esta referit al criteri de no aptitud

- Els parametres determinats mitjancant els métodes PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-ag-E1-ICP_min (2), corresponen a “
Metall”, establerta al Reial Decret 817/2015, del 11 de Setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluaci
6 de l'estat de les aiglies superficials i les normes de qualitat ambiental.
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IDENTIFICACIO DE LA MOSTRA

Codi mostra E1-25-015919

El Responsable Técnic del Laboratori
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Lorena Rodriguez Bonilla
29/12/2025
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